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INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Notice originale
Original notice

Originale Hinweise
Original aviso



EVB 2

SORTIE  - OUTLET  -  AUSTRITT

ø 10 mm  (3/8")
ODF

MONTAGE  DETENDEUR
T.E.V. MOUNTING
MONTAGE  DES  EXPANSIONSVENTILS

} }

 12 mm
 (1/2")

Capillaire
Cap. tube ø3 mm
Kapillarrohr

ENTREE  -  INLET  -  EINTRITT

+

ø 10 mm  (3/8")
ODF Ecrou

Flare nut
Mutter

ENTREE  -  INLET  -  EINTRITT

Capillaire
Cap. tube ø3 mm
Kapillarrohr

+

Ø 
1/2

”
Ø 

12

Ø  5/16" ODF

SORTIE  -  OUTLET  -  AUSTRITT

Ø  5/16" ODF

1. RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE
 REFRIGERANT CONNECTION
 KÄLTEMITTELANSCHLUSS
 →	 1 →	 2 → 3 →	 4
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2. INSTALLATION MURALE - WALL MOUNTING - WANDMONTAGE
 →	 1 →	 2 → 3 →	 4

4 Retirer le film plastique de protection - Peel off plastic film - Plastikschutzfolie wegziehen.

Gauche
Left
Links

Droite
Right
Rechts

Sur le côté
On the side
Seitige

Sous la batterie
Under the coil
Unter der Batterie



EVB3

25 mini 40  mini

≈ 2
,5

Ø *  16 → 17

5. MONTAGE EGOUTTOIR
 DRAIN PAN MOUNTING
 MONTAGE DER TROPFWANNE
 →	 1 →	 2 → 3 

4. ACCES VENTILATEURS
 FAN ACCESS
 LÜFTERZUGANG
 →	 1 →	 2 

3. FIXATION
 FITTING
 BEFESTIGUNG
 →	 1 →	 2 → 3 
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POSITIONS EGOUTTOIR
DRAIN PAN POSITIONS
TROPFWANNESTELLE

Ø * Diamètre intérieur
 Internal diameter
 Innen Durchmesser

MONTAGE
MOUNTING
MONTAGE

Mural Central
Wall Central
Wand Mitte
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